Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckie]
Oddziat Laboratoryjny
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. W1, Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 B0, fax (29) 74534 50 e-mail: ostrow@psse.waw.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr HKL.501.653.2020
z dnia 14.04.2020 Ak

i §
ki

Nazwa i adres klienta:  Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Przemystowa 5; ]8-305 Szumowo

I

Data przyjecia probki: 06.04.2020 e ULy
Kod laboratoryjny probki: 653/S Bogy, AL
Stan prébki: bez zastrzezefi

Identyfikacja probki nadana przez klienta wg protokotu nr 12/52/2020
Miejsce pobrania prébki: Zaklad ,,Masamia™ Ostrozne

kran w kuchni
Rodzaj probki: probka wody przeznaczonej do spoZycia
Pochodzenie probki: Wodociag Srebrny Borek
Data pobrania: 06.04.2020

Metoda pobierania probki: PN 180 5667-5:2003, PN-EN 150 19458:2007
Prébka pobrana i dostarczona przez: prac. ZGK Sp. z 0.0. w Szumowie

Data badania: od 06.04.2020 do 09.04.2020

Wyniki badan fizykochemicznych

Wartodé
Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka | Wynik badania parametryczna*
— PN-EN ISO 7887:2012 - Sapes AW
Metoda D bez nicprawidiowych zmian’®
Mf:pmrﬂny preet
) i onsumentiw |
Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 | NTU ponizej 0,20 ez niaikmwiclcrwych wahing
Zalccany zakres wartosci dol 0
tezenie jond
igﬂnmjm R PN-EN ISO 10523:2012 7,8+0,1%* 6,595
Przewodnosé : pSiem w -
e PN-EN 27888:1999 e 48829 2500
Akceptowalny preez
Zapach PN-EN 1622:2006 TON S konsumeotiw i
akceptowalny bez nieprawidiowych zmian
= Akceptowalny przez
Smak PN-EN 1622:2006 TFN = Rodiouemi
akceptowalny bez nieprawidlowych zmian

¥ pomdane wariodé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —dol ¥ mg Pl
W preypadiu podania jednej wartoéci dolna wartoéé zakresu wynosi zero,
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiclogiczna w Dstrowi Mazowieckiej
Oddziat Laboratoryjny
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. Wi. Sikorskiego 3
tel. (29) 644 06 BO, fax (29) 745 34 50 e-mail: ostrow@psse.waw.pl

=

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY nr HKL.501.653.2020
z dnia 14.04.2020 .

Miejsce wykonania badafi: Ostréw Mazowiecka ul. Lubiejewska 5

Wyniki badan mikrobiologicznych /LL 2

Wynik Wartodé
Nazwa parametru Metoda badawcza Jednostka hadinta Niepewnodé i
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 » 0
A1:2017-04
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli | PN-EN IS0 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml ] . 0
A1:2017-04
Liczba enterokokéw PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 = 0
Oglna liczba mikroorganizméw | gy ey 150 6222:2004 jtk/1 mi 5 [3;100™ i rnf'iﬁmrch
w22:2°Cpa T2 h 2 J ' e

*Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
** PBadana wartodd niepewnodei stanowi niepewnodd rozszerzong prey poziomie ufnodci 95% i wspMorynniku rozszerzenia k = 2, nie ohejmuje pobierania prihki,
**! Nigpewnost podaje sig jako preedzial ufnodel dla wyniku badanta (pray 95% prawdopodobiefistwie § wspétezynniku rozszerzenia k=2), nie obejmuje pobierania

prdibdki,
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mgr Bozena Sadowska

Autoryzowal:

Bez pisemnej zgody Kierownika Oddeinlu Laboratoryjnego sprawozdanie 2 badah nie moze byé powielane inaczej niz w calofci,
Wyniki badania przedstawione w sprawozdaniu odnosza sig wylgeenie do otrzymanej prébki,
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