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Panstwowy Powiatowy Inspektor %ﬂrﬂ? w Zambrowie dziatajagc na podstawie art, 12 ust.
1 i art. 13 ustawy z ania 7 czerwca 20 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) w zwigzku z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wynikdw badan laboratoryjnych wody pobranej z wodociagu
Wyszomierz Wielki gm. Szumowo w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 18.02.2020 r. w Hydroforni
Wyszomierz Wielki biorgc pod uwage wyniki sprawozdania:
- nr HKL.501.335.2020 z dn. 24.02.2020 r. (prébka wody oznaczona kodem 335/S) sporzadzonego przez
Oddzial Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. Wi
Sikorskiego 3

stwierdza przydatnosc wody do spoiycia

gdyz woda spetnia wymagania okreslone w zalgcznikach nr 1-4 do rozporzgdzenia.

Orzeczenie niniejsze jest obowijzujgce do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania

laboratoryjnego probek wody z tego urzadzenia.

Decyzjg Nr 10.HK.D.2019 z dnia 03.09.2019 r. woda z wodociggu Wyszomierz Wielkl jest warunkowo
dopuszczona do spoiycia do 31.12.2023 r. ze wzgledu na przekroczenie manganu (56,846,1 pg/l).
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